
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
l] (]ФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕIIЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕПОВЕКА

ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ))

Филиал в Северо-Западном адмпнистративном округе города Москвы
123182, г. Москва, ул. Ак. Курчатова, д. 17, Terl: (499) 190-3333

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Атгестат аккредитации Ns RA.RU.7 l 0045

9к€jIгrЕрffi о.,,tsвАклюгчIвншLв-

по результатам лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, измерений

77.06.05.л.004979.03.2 1 02.03.2021
Jt{o Щата

Основание производства экспертизы: производственный контроль, зzuIвление от 26.0l .202|r.,

регистрационный J\Ъ21120.05.001820-6, в pt}Mкax контракта М 5415 от 20.01 ,202|r.

Щата проведенlrя экспертизы: с 26.0Т,2021,г. по 26.02.202tr.

Место проведения экспертпзьlz 12З182, г. Москва, Курчатова Академика Улица, Д. |7.

щель проведения экспертизы: подтверждение соответствия требованиям санитарного

законодательства.

экспертиза проведена: Попко М.А., образование высшее профессионЕIльное по специальности

медико-профилактическое дело, врачом по общей гигиене, свидетельство об аккредитации

с11ециzrлиста Jф332400091621 от 16.07.2018г., ФГАоУВО Первый Московский государственный

медицинский университет имени И.М.Сеченова МЗ РФ.

заказчик (объект надзора): Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы кШкола Ns 1571) (гБоУ Школа J\ъ 157l), инН Jt 7733t26624, КПП Nq

77330 1 001, огрн ]ф1 037739з027,7 6.

Юридический адрес заказчИка (объекта надзора): 125481, г. Москва, ул. Фомичевой, д.1,

корп.1.

ДдреС места проведенИя измереНий, отбора образцов, проб: г. Москва, ул. Планерная, д.12,

корп.7.

Исследования проведены: ИЛЩ Филишrа ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в городе

Москве> в СЗдо города Москвы (Дтгестат аккредитации Jtlb RА.RU.21нМба); оИ Филиала

ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города Москвы (Аттестат

аккредитации ]фRA.RU. 7 1 0045).

объект экспертизы, исследуемые показатели: образовательнzul организация (дошкольное

отделение);

- смывы с объектов внешней среды;
- уровни искусственной освещенности; 0078З9
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- парамотры микрокJIимата (темпераryра воздуха, относительнttя влажность воздуха);
- зzlI\,Iеры детской мебели.
Исследуемые покtватели :

-5 смывов с объектов внешней среды на нzшичие БГКП в группе JtI!l7: кТарелки гlryбокие)),
кТарелки мелкие>>, <<Чашки>>, <Ложки стоповые), <<Кассетница для столовьD( приборов>;

-5 смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП в группе Nэ6: кТарелки глубокие>,
кТарелки мелкие)), <<Чашки>>, <Ложки столовые), <<Кассетница для столовьIх приборов>;
-10 смывов с объектов внешней среды на наJIичие яиц гельминтов в группе J\Ъ7: кСиденья

унитазов), <<Перегородка в туалетной>, кСливные устройства>, кКрючки дJIя полотенец>,

<.Щушевой поддон>, <Краны раковин>, <.Щетские стулья)), кСтеллаж дJIя игрушек>, кИгрушки>>,

кПалас в игровой>;
-12 замеров уровней искусственной освещенности: в группах NчNч 1,2 (раздевальная, игровая),

3, 4, 5, 6,'l, 8,9, l0 (игровая);
-24 замера параметров микрокJIимата (температура воздуха, относительнЕuI влажность воздУха):

в группах NsJф 1, 2 фаздевальная, игровая), 3 (раздевальная), 4, 5,6,7,8, 9, 10 (игровая);

-30 замеров детской мебели в группах JфJФ 6, 7, 8.

Сведения об отборе образцов (проб), проведении измерений:

дата и время отбора образцов (проб) - 02.02.202lг., с 10:30 по l3:00,

датаивремя проведения измерений - 02.02.2021г., 10:30.

условия доставки образцов: автотранспорт, специализированная ср{ка-холодильник с

хладагентом.
нормативно-техническая документация, в соответствии с которой на3начались и

оценивались результаты лабораторных исследований, измерений, испытаний:

сп 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи)),

СанПиН 2.2.112.|.1.1278-03 кГигиенические требования к естественному, искусственному и

совмещенному освещению жильIх и общественных зданий>,

мук 4,2.266]^-10 кМетодьт контроля. Биологические и микробиологические фактОРы. МеТОДЫ

санитарно-парzвитологических исследований. Методические указания).
Материалы, представленные на экспертизу:

- протокол(ы) отбора: протокоп отбора смывов от 02.02.202|г,;

- протокол исследований/испьrганий/измерений }ф 4 l .п268 от 1 0.02.202 1 г. ;

- протокол исследований/испытаний/измерений ]ф 4l .п269 от 1 0.02.202 l г, ;

- протокол измерений искусственной освещённости м 41.5415 от 02.02-202|r.;

- протокол измерений параметров микроклимата N9 41.55/5 от 02.02.202lг,;

- nporonon линейно-угловьIх зЕtмеров мебели ]ф 41.8215 от 02.02.202Ir,;

- ,rporonon линейно-угповьD( замеров мебели Ns 41.83/5 от 02.02.202lг,;

- .rporonon линейно-угловьтх замеров мебели Jt 41.84/5 от 02.02.202|r,

установлено:

По результатам рассмотрения протокола исследований/испытаний/исследований Ns4l.П268 от

10.02.2021г. илЦ Филиала ФБуЪ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАо

города Москвы (Дтгестат аккредитации J\b RA.RU.2 1 Нм64) устztновлено :

-в группе Jф7: в 5-ти смывах с объектов внешней среды БгкП не обнаружены, при норме -
отсутствие;
-" ipyr.r. JrlЪ6: в 5-ти смывах с объектов внешней среды БгкП не обнаружены, при норме -
отсутствие.

По результатам рассмотрения протокола исследований/испытаний/исследований Ns4l.П269 от
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10,02.2021г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города
Москвы (Атгестат аккредитации Jtlb RA.RU.2IHM64) установлено: в группе Ns7 в l0-ти смывах с
объектов внешней среды яйца гельминтов не обнаружены, при норме - отс5rгствие.

По результатам рассмотрения протокола измерений искусственной освещенности Ns41.54l5 от
02.02,202|r. ОИ Филиа_па ФБУЗ (Цент гигиены и эпидемиологии в городе MocKBe>l в СЗАО города
Москвы (Атгестат аккредитации NэRA.RU.7 l 0045) установлено:

- уровни искусственной освещенности в рirздевальной группы Ns1-38З лк, при норме 200лк;

- уровни искусственной освещенности в игровой группы ЛЬ1- 43 l лк, при норме не менее 400лк;

- уровни искусственной освещенности в рiвдев.rльной группы Ns2-374 лк, при норме 200лк;

- уровни искусственной освещенности в игровой группы Ns2 - 440 лк, при норме не менее 400лк;

- уровни искусственной освещенности в игровой группы }l9З - 445 лк, при норме не менее 400лк;

- уровни искусственной освещенности в игровой группы Ns4 - 422 лк, при норме не менее 400лк;

- уровни искусственной освещенности в игровой группы М5 - 438 лк, при норме не менее 400лк;

- уровни искусственной освещенности в игровой группы Nsб - 401 лк, при норме не менее 400лк;

- уровни искусственной освещенности в игровой группы }Jb7 - 450 лк, при норме не менее 400лк;

- уровни искусственной освещенности в игровой группы .I!b8 - 493 лк, при норме не менее 400лк;

- уровни искусственной освещенности в игровой группы NЬ9 - 400 лк, при норме не менее 400лк;

- уровни искусственной освещенности в игровой группы Ns10 - 412 лк, при норме не менее 400лк,

Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих MecTElx в игровых групп соответствуют
требованиям п.2.8.5, СП 2.4,З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежиD.
Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих местах в рiвдевirльных групп
соответствуют требованиям п.2.8.1. СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациJIм воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>, п,3.3.1.,таблица2
СанПиН 2.2,|12,|.1.1278-03 <Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественньгх зданий>>.

По результатам рассмотрения протокола измерений параметров микрокпимата Ns41.55/5 от 02,02,202lr.
ОИ Филиала ФБУЗ (Ценц гигиены и эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
(Атгестат аккредитации NэRA.RU. 7 l 0 04 5 ) установлено :

- температура воздуха в раздевальной группы Ngl - 2|,8-2|,9-22,00С, при норме 2|-2ЗOС;

- температура воздуха в игровой группы J\bl - 21,6-2 |,7-2|,8 ОС, при норме 21-2ЗОС;

- температура воздуха в р,rздев.Iльной группы Ns2 - 27,7-21,2-2|,30С, при норме 21-2ЗOС;

- температура воздуха в игровой группы Ns2- 21,4-2|,5-2|,6 ОС, при норме 21-2З0С;

- температура воздуха в раздевальной группы NgЗ - 21,4-2|,5-21,6 0С, при норме 2|-230С;

- температура воздуха в игровой группы JrlЪ4 (ясельная) -22,6-22,7-22,8 
ОС, при норме 2|-23ОС;

- температура воздуха в игровой группы М5 - 21,7-2|,8-2L9 0С, при норме 2|-2ЗОС;

- температура воздуха в игровой группы Nsб - 21,4-21,5-21,6 ОС, при норме 21-2ЗОС;

- температура воздуха в игровой группы }lb7 - 2З,2-2З,З-2З,4 0С, при норме 2|-230С;

- температура воздуха в игровой группы Ns8 - 2t,7-21,8-21,9 ОС, при норме 2|-23ОС;

- температура воздуха в игровой группы М9 - 22,З-22,4-22,5 0С, при норме 2|-23ОС;

- температура воздуха в игровой группы Ns10 - 2|,З-21,4-2I,5 0С, при норме 2|-230С;

- относительная вл€Dкность воздуха в р,вдевальной группы J\Ъl- 40,440,540,6Yо,при норме 40-60%;

-относительнаrI влажность воздуха в игровой группы Ns1 - 40,5-40,6-40,7Оh, при норме 40-60%;
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- ОТнОсителЬнtUI влa)кность воздуха в раздевальноЙ группы J$2- 4|,|-41,2-4l,ЗУо, при норме 40-
60%;

-относительнЕuI влажность воздуха в игровой группы NЬ2 - 41,9-42,0-42,|Оh, при норме 40-60%;

- относительнаrI влажность воздуха в раздевальноЙ группы М3- 40,0-40,1-40,2О/о, при норме 40-
60%;

-относительнаrI влажность воздуха в игровой цруппы }Ф4 (ясельная) - 40,5-40,6-40,7Yо, прп
норме 40-60%;

-относительншI влажность воздуха в игровоЙ группы Ns5 - 4З,2-4З,З-4З,4Уо, при норме 40-60%;

-относительнаjI влажность воздуха в игровоЙ группы N96 - 4|,6-41,7-41,8Yo, при норме 40-60%;

-относительнЕuI влажность воздуха в ицровоЙ группы Ns7 - 4З,2-43,З-4З,4Уо, при норме 40-60%;

-относительн:uI влzDкность воздуха в игровой группы ]ф8 - 4l,З-41,4-41,,5Оh, при норме 40-60%;

-относительнаjI влажность воздуха в игровой группы Ns9 - 42,5-42,6-42,7О^, при норме 40-60%;

-относительнчuI влажность воздуха в игровоЙ группы Ns10 - 40,4-40,5-40,6Уо, при норме 40-60%.

Измеренные параметры микрокJIимата по покzватеJIям температуры и относительной
влажности воздуха на рабочих местах соответствуют требов.tниям п.2.2.4. СанПиН 2.2.4.ЗЗ59-
16 кСанитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах).
По результатап{ рассмоц)ения протокола линейно-угловьtх замеров мебели М41.82/5 от
02.02.202|г. ОИ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО
города Москвы (Аттестат аккредитации NbRA.RU.710045) в группе М 7 установпено:

-l стол/стул: высота над полом крышки Kpuul стола 400+0,4мм, высота над полом переднего
KpEuI сиденья 220+0,4мм, группа роста детей - 980мм (при норме 400мм/ 220мм, группа роста
детей свыше 850 до 1000мм);

-2 стол/стул: высота над полом крышки KpzuI стола 460+0,4мм, высота над попом переднего
крrш сиденья 260+0,4мм, цруппа роста детей - l000MM (при норме 460мм/ 260мм, группа роста
детейс 1000- 1150мм);

-3 сто.г/стул: высота над полом крышки Kptul стола 460+0,4мм, высота над полом переднего
края сиденья 260+0,4мм, группа роста детей - 1030мм (при норме 460мм/ 260мм, группа роста
детейс1000-1150мм);

-4 столr/стул: высота над полом крышки крiш стола 460+0,4мм, высота над полом переднего
краJI сиденья 260+0,4мм, группа роста детей - 1050мм (при норме 460мм/ 260мм, группа роста
детейс l000- 1150мм);

-5 сто.т/стул: высота над полом крышки крчtя стола 460+0,4мм, высота над полом переднего
крzш сиденья 260+0,4мм, цруппа роста детей - 1 120мм (при норме 460мм/ 2бOмм, группа роста
детейс 1000- 1150мм).

Результаты инструментальньIх замеров мебели для детей в группе Ns 7 соответствуют
требованиям п.2.4.3. СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
оргilнизациям воспитания и обучения, отдьrха и оздоровления детей и молодежи).

По результатам рассмотрения протокола линейно-угловых зtlN,Iеров мебели Ns41.83/5 от
02.02.202lг. ОИ Филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО
города Москвы (Аттестат аккредитации JфRA.RU.710045) в группе J',lЪ б установлено:

-1 стол/стул: высота над полом крышки крurя стола 460+0,4мм, высота над полом переднего
крzш сиденья 260+0,4мм, группа роста детей - 1l10MM (при норме 460мм/ 260мм, группа роста
детейс1000-1150мм);

-2 стол/стул: высота над полом крышки кр€rя стопа 520+0,4мм, высота над полом переднего
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КРаЯ СИДенЬя 300+0,4мм, группаростадетеЙ - 1190мм (при норме 520мм/ 300мм, группароста
детейс l150- 1300мм);

-3 стоrr/стул: высота над полом крышки KpEUI стола 520+0,4мм, высота над полом переднего
Края сиДенья 300+0,4мм, группа роста детей - 1240мм (при норме 520мм/ 300мм, группа роста
детейс1l50-1300мм);

-4 стол/стул: высота над полом крышки KpEuI стола 580+0,4мм, высота над полом переднего
крtш сиденья 340+0,4мм, группа роста детей - 1320мм (при норме 580мм/ 340мм, группа роста
детей свыше 1300мм);

-5 стол/стул: высота над полом крышки Kparl стола 580+Q,4цац, высота над полом переднего
Kpzul сиденья З40+0,4мм, группа роста детеЙ - l370MM (при норме 580мм/ 340мм, группа роста
детей свыше 1300мм).

РезультатЫ инструN{еНтальньIХ зzlмероВ мебелИ дпя детей В группе Ns б соответствуют
ТРебОВаниям п.2.4.3. СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления детей и моподежи).
По результатап{ рассмотрения протокола пинейно-угловьrх замеров мебели Ns41.84/5 от
02.02.2020г. ОИ Филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗДО
гороДа Москвы (Аттестат аккредитации JфRA.RU.710045) в группе JФ 8 установлено:
-1 столr/стул: высота над полом крышки края стола 400+0,4мм, высота над полом переднего
крiш сиденья 220+0,4мм, группа роста детей - 990мм (при норме 400мм/ 220мм, группа роста
детей свыше 850 до 1000мм);

-2 стол/стул: высота над полом крышки крчш стола 460+0,4мм, высота над полом переднего
крzш сиденья 260+0,4мм, группа роста детей - 1000мм (при норме 460мм/ 260мм, группа роста
детейс1000-1150мм);

-3 стол/стул: высота над полом крышки KpzUI стола 460+0,4мм, высота над полом переднего
Kp.UI СИДенья260+0,4мм, группа роста детей - 1050мм (при норме 4бOмм/ 260мм, группа роста
детейс1000-1l50мм);

-4 Стол/стул: высота над полом крышки крм стола 460+0,4мм, высота над полом переднего
Kpajl СИДенья 260+0,4мм, группа роста детей - 1080мм (при норме 460мм/ 260мм, группа роста
детейс1000-1150мм);

-5 стол/стул: высота над полом крышки KpmI стола 460+0,4мм, высота над полом переднего
Kpzul сиденья 260+0,4мм, группа роста детей - 1l30MM (при норме 4бOмй 260мм, группа роста
детейс1000-1150мм).

Результаты инструментtlльньIх зЕlмеров мебели дJIя детей в группе Ns 8 соответствуют
требованиям п,2.4.З. СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдьD(аи оздоровлениядетей имолодежи)).
Исследования, испытания, измерения проведены в соответствии с утвержденной областью
аккредитации с использовatнием утвержденньrх методов и методик, проверенного
оборулования/ аттестованных средств измерений, протоколы лабораторно-инструментЕrльньtх
исследований, измерений, являются неотъемлемой частью данIIого экспертного закJIючения.

заключение:

В исследованных смывах с объектов внешней среды в группilх JФNч 6, 7 БГКП не обнаружены.
В исследовчtнных смывах с объектов внешней среды в группе }ф 7 яйца гельминтов не
обнаружены.
Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих местах в игровьIх групп NgJф 1, 2,
З,4,5,6,'1,8, 9, l0 соответствуют требованиям п.2.8.5. СП 2.4.З648-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдьгха и
оздоровления детей и молодежи)).
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Измеренные уровни искусственной освеЩённости на рабочих MecTtlx в рiвдевальньD( црупп
JфJф 1, 2 соответствуют требованиям п.2.8.1. СП2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обуrения, отдьDra и оздоровления детей и молодежи>,
п.3.3.1., таблица 2 СанПиН 2.2,|12.1.1.1278-03 кГигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жильIх и общественньD( зданий>.
Измеренные параметры микрокJIимата на рабочих местах в группах NчNЬ 1, 2 фаздевальная,
ИГРОвая), 3 фаздевальная), 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0 (игровая) по показателям температуры и
относительной влажности воздуха на рабочих местах соответствуют требовtlниям л.2.2.4.
СанПиН 2.2.4.з359-1б <Санитарно-эпидемиологические требования к физическим фактораrr,r на
рабочих местах)).
Результаты инструI!{ентапьньrх замеров мебели для детей в группах Nч.Iф 6, 7, 8 соответствуют
ТРебОВаниям п.2.4.3. СП 2.43648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи)).

Экспертное закJIючение, а также результаты лабораторньIх и инструментчlльных исследований,
испытаниЙ, распространяются только на исследованные образцы (пробы). объем исследований,
измерений, испьrганий согласован с Заявителем. Филиал ФБуЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАо города Москвы не несет ответственность за
Достоверность и подлинность информацйи, представленной со стороны заказчика.

В соответствии со ст.42 федера-тlьного зrжона от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ (О санитарно-
ЭПИДеМИОлОгическом благополуrии населения) ответственность за качество и объективность
СаНИТаРНО-ЭПИДеМиологическоЙ экспертизы несет специалист, проводившиЙ санитарно-
эпидемиологическую экспертизу.

Врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков

Заведующий отделением гигиены
детей и подростков

Заведующий отделом организации
деятельности, окalзЕlния санитарно-
эпидемиологических услуг и
менеджмента качества

Главный врач (заместитель)
Заместитель руководителя
органа инспекции

/?

з
р

Попко М.А

Гламаздина О.А.

Есина,Щ.Н.

Е. и. Каменская

Е9

.}'

77l

эItсп

!i
заклI(r е|r
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ФЕДЕРАЛЬНЛЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕJIОВЕКД
ФЕДЕРАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>
Москва, |29626, Графский переулок,4 корпус 2,З,4,тел. (495) 687 36 l9

E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, 12З182, ул. Академика Курчатова, л..17, тел. (499) l90 З3 33

E-mail: fgrrzszao@bk.ru, http:www.szao.mossanexpert.гц

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лабораmрии (отдела)

Аттестат аккредитации
ль RА.RU.21нмб4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра филиала

и эпидемиологии в rcроде
Ао г. Москвы

В.А.Писарева

исслЕдовАIilца /
N9 41.П268 от l0

1. Кол образча (пробы): 1З.2|,268 4l

2. Щель исследований, основание: Производственный контроль, заявление ЛЬ 2ll20.05.00l820_б от26,0|.202|

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБОУ Школа Ns l57l

4. Юридический адрес: l2548l, г. Москва, ул. Фомичевой, д. l , корп. l

5. Наименование образча (пробы): Смывы с объектов внешней среды

6. Место отбора: ГБОУ Школа Jфl571 (дошкольное отделение), г. Москва, ул. Планерная, д,|2, корп.7

7. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 02.02.202| с 10:30 до l l:30

Ф.И.О., должность: Галкина Н. В. помощник врача по гигиене детей и подростков

.Щоставлен в ИЛЩ: 02.02.202l |3:00

8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекгу исследований / испытаний / измерений:

9. Место осуществления деятельности ИJIЩ: г. Москва, ул. Академика Курчатова, д. |7

10. {ополнительные сведения: смывы отобраны в стерильные полистироловые пробирки с тампоном, опечатаны
печатью и подписаны представителем юридического лица

Проmкол Nч 4l.П268 распечатан 10.02.202l
Насmящий протокол не можетбыть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛI-{

Результаты протокола распростаtulются mлько на предоставленныИ образеч (пробу)
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рЕзулътдты исслЕдовдIIийI / исIштлнr,шi l измшрвrшй

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Беспелюхина Е. В. инженер отдела

Проmкол ЛЬ 4l.П268 распечатан l0.02.202l
Настоящий протокол не можgг быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешсния ИЛL{

Результаты протокола распространJIются только на предос,lавленный образеч (пробу)

Ед. НЩ на методы
исследований

Величина
допустимого

Результаты
ии

Определяемые
показателиМесто отбораРег.

номер
6 7543l z

Образuы поступили 02.02.202l l 3:10

начала испытаний 02.О2.2021 l3:l0 дата окончания исследований 04,02,202| |З:45
дата

ГБоУ Школа Л}1571 (дошкольное отделение), группа Nз7

265,7-82отс}тствиепе обнаруженоСмыв с тарелок глубоких26811

265,7-82отсугствиене обнаруженоСмыв с тарелок мелких268l2

2657-82отсутствиене обнаружено268lз

2657-82отсутствиене обнаруженосмыв с ложек столовых26814

отсутствие 2657-82не обнаружено26815
смыв с кассетницы для

приборов

ГБОУ Школа Л}1571 (дошкольное отделение), группа Л}б

2657-82отс)лствиене обнаружено268lб Смыв с тарелок глубоких

2657-82отс}тствиене обнаружено26817 Смыв с тарелок мелких

2657-82отсутствиене обнаружено268l8 смыв с чашек

2657-82отс)лствиене обнаружено268l9 смыв с ложек столовых

265,|-82отсутствиене обнаруженоСмыв с кассетницы для
приборов268/l0

Шубин В.зав. лабораторией

стр,2 нз2

Бгкп

Бгкп

Бгкпсмыв с чашек

Бгкп

Бгкп

Бгкп

Бгкп

Бгкп

Бгкп

Бгкп



ФЕДЕРЛЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ)
Москва, 129626, Графский переулок, 4 коргryс 2,З,4, тел. (495) 687 36 |9

E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ MOCKBED

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, l2Зl82, ул. Академика Курчатова, д. l'7, тел. (499) l90 ЗЗ 33

E-mail: fguzszao@bk.ru, http:www.szao.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лаборатории (отдела)

Аттестат аккредитации
ль RA.RU.21HM64

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра филиала

Ао r Москвы

В.А.Писарева

ИССЛЕДОВАIIИЙI /
}l9 41.П269 от l0

1. Кол образча (пробы): 2|.269 4l

2. Щель исследований, основание: Производственный контроль, заявление Ns 2l120.05.001820-6 от26.0|.2021

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБОУ Школа Nsl57l

4. Юридический адрес: l2548l, г. Москва, ул. Фомичевой, д.l, корп.1

5. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

б. Место отбора: ГБОУ Школа N9157l (дошкольное отделение), г. Москва, ул. Планерная, д.l2, корп.7

7. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 02.02.202| с 10:30 до l l:30

Ф.и.о., должность: Галкина Н. В. помощник врача по гигиене детей и подростков

.Щоставлен в ИЛЩ: 02.02,202l |З:00
Смывы отобраны в соответствии с МУК 4.2.266|-10 "Методы контроля. Биологические и микробиологи.Iеские

факторы. Методы санитарно-паразитологшIеск!D( исследований. Методические указания".

8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: МУК
4.2.2661-10 uМетоды коЕтроля, Биологические и микробиологиtIеские факторы. Методы санитарно-
парiвитологических исследований. Методические указания"

9. Место осуществления деятельности ИЛIt: г. Москва, ул. Академика Курчатова, д. l'I

10. {ополнительные сведения: смывы опечатаны печатью и подписаны представителем юридического лица

Протокол Nч 4l.П269 распечатан l0.02.202l
Настоящий протокол не можgг бьtть воспроизведен полностью пли частично без письменного разрешения ИЛI_{

Результаты протокола распрострalIiJIются юлько на предоставленныЛ образеч (пробу)
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Ед. НЩ на методы
исследований

Величина
допустимого

уровня

Результаты
исследований---",-r -

Определяемые
показатели

Рег,
номер

Место отбора

4.2.2661-10
269lI

,|

l
031 102.02.202постчпилиОбразчы

08:52l08.02.202исследовании1 окончания02.02.202 датаиспытанииначa}ладата

не обнаружены отс}тствие

6542

ГБОУ Школа ЛЬl571 (дошкольное отделение), группа ЛlЕ7

гельминтовСмыв с сидений унитазов

4.2.266|-l0отс}тствиене обнаруженыяйца гельминтов26912
Смыв с перегородки в

мук 4.2.2661-10отс},тствиене обнаруженыгельминтовСмыв со сливных
269lз

4.2.266l-|0отсутствиене обнаруженыгельминтовСмыв с крючков для
269l4

4.2.266l-1,0отс}тствиене обнаруженыгельминтовСмыв с душевого поддона269l5
4.2.2661-10отсчтствиене обнаруженыгельминтовСмыв с кранов раковин269lб
4.z.266|-l0отсутствиене обнаруженыгельминтовСмыв с детских стульев26911

4.2.266|-|0отс}тствиене обнаружены
269l8

Смыв со стеллажей для

4.2.266l-|0отсугствиене обнаружены
26919 Смыв с игрушек гельминтов

4.2.266l-|0отс}тствиене обнаружены
СмывспаJrаса вигровой гельминтов269l|0

Шубин В.зав. лабораторией

РЕЗУЛЬТДТЫ ИССЛЕДОВДНИЙ / ИСПЫТДНИЙ / ИЗМЕРЕНIЦ{

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Беспелюхина Е. В. инженер отдела

Протокол Nч 4l.П269 распечатан 10.02,202l

Настоящий протокол не можст быть воспроизведон полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты протокола распростр{чfiются только на предоставленный образеч (пробу)

стр.2 пз2

l3:10

Яйца гельминтов

mье61 г



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ)
Филиал в Северо-Западном административном округе города Москвы

123l82, г. Москва, ул. Ак. Курчатова, д. 17, тел: (499) 190-3333, E-mail:fguzszao@bk.ru,
http:www.szao.mossanexpert.ru

окпо 29 1 90045, огрн 1 0577 1 70 1 5400, инн/кпп 7 7 l7 l 49 663 l7 7 340200l

ОРГАН ИНСПЕКЩМ

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

.J

Аттестат аккредитации
Nb RA.RU.710045

АО города И.Н. Иванова

IIРОТОКОЛ
измЕрЕнrдl пдрдмЕтров микроклимАтА

.]\lb 41.55/5 от 02 фераля 2021 года

1. Щель измерений: производственный концоль, зЕuIвление Ns 21120.001820-6 от 26.0l .202lr
2. Заявитель: ГБоУ Школа J\b 1571.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ ШколаJtr 1571 (дошкольное
отделение), г. Москва, ул. Планерная, д.12, корп. 7.

4. Щата и время измерениiцz 02.02.2021г., 10.30.
5.,.Щополнительные сведения: измерения параN,Iетров микрокJIимата проводились в

групповых ячейках на высотах 0,1м; 0,4м; t,1M от пола, на расстоянии более 0,5 м от
внугренней поверхности наружных стен и стационарньгх отопительньIх приборов.
Измерения проведены трехкратно. В протокол внесены средние значения. Температура
наружного воздуха -4ОС, отопление функционирует.
6. Условия проведения измерений: на момент проведениrI измерений собrподены в

соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по

эксплуатации прибора (метеоусловия соблюдены).
7. Нормативные документы в соответствии с которыми проводились измерения:
СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требовzlния к организации воспитания и

обуrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи), ГОСТ З0494-20|1 кЗдания жилые и

общественные. Параметры микрокJIимата в помещениях)), Руководства по эксплуатации средств

измерений.
8.Исследования проведепы в присутствии (должность, ФИО): старшего воспитатеJUI

Шикуновой Ю.Н.
9. Помещение: групповые ячейки.
10.Характеристика помещения:
а) площадь: раздевzIльные - от l7,1 кв.м. до 19,6 кв.м., игровые комнаты - от 50,7 кв.м. до
51,9 кв.м.: б) кубаryра куб. м.; в) количество работающих человекz22,25 челоВеК;

cTp.l из 3

Протокол Ns 41.55/5 Распечатан 02.02,202lr.
Результаты испытаний распростраЕяются на прсдставленные образчы (пробы).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного

р€lзрешения органа инспекции.

ФБуз гигиены и

0 ц

технический
Органа



Прибор Заводской Лb Свид. о поверке Погрешность
Термогигрометр
TESTO 625

02468576
Jt тт 0067451
от 20.08.2020г
до 19.08.2021г

т (-10...+60)"с
влажность
(0...100)%

т+0,5ос
влажность
+2,5оh

Рулетка
измерительнtul
метчlллическая ЕХ-
10/5

10т-0105
J\9СП2734605
от 20.04 2020r
до 19.04.202lг

(0...10) м *0,3 мм

л) избытки явного тепла: отсутствуют

11. о

12. Эскиз помещения с указаниями размещения оборудования и нанесением точек
измерений: точки указаны в разделе 13.
13. льтаты ений

Распечатан 02.02.202l г.
Р_езультаты испытаний распространJ{ются на предстalвленные образцы (пробы).
настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного
ршрешения органа инспекции.
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о
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Место проведенlля
измерений

F
Е

l
Ф
t-

l-
Ф
х
F

va

-:

Температура
воздуха

с0

Относш-
тельпая

вJIаrкность
воздуха

Скорость
движеtlия

воздуха
Mlc

Тепловое
иurучеяие
ккал/м3.ч.

Примеча
ние

ФЕ
ЕоЕ
9i=

Ф

ф

Ео=!,trý Ф Ео=
9Е:

l 1 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2 13 l4 15
l Младшая группа Nч l,

рtlздевaцьнiш,
выс.изм.0,1 м

lб с l0.30 21 ,8 21-2з 40,4 40-60

-l/-,0,4 м lб 21,9 21-2з 40,5 40-60
-/l-,1,7 м lб 22,0 21-2з 40,6 40-60

2 Младшая группаNч l,
игровiц,
выс,изм.0, l м

1б 21 ,6 21-2з 40,5 40-60

-//-,0,4 м lб 21,7 21-2з 40,6 40-60
-/l-, 1,7 м lб 21,8 21-2з 40,7 40-60

J Средняя группа Nu 2,

рaвдевальнtu,
выс.изм,0, l м

lб 21,| 21-2з 41 ,l 40-60

-ll-,0,4 м lб 2|,2 21-2з 41,2 40-б0
-ll-, |,7 м lб 2l,з 21-23 4l,з 40-60

4 Средняя группа Nч 2,
игровzш,

выс.изм 0,1 м

lб 21,4 21-2з 4|,9 40_60

-/l-,0,4 м lб 21,5 21-2з 42,0 40-60
-//-, l,'l м 21,6 21-2з 42,| 40-60

5 Старшая группа J,,lЪ 3,

рzвдевzlльнчul,
выс.изм.0,1 м

lб 21,4 21-2з 40,0 40-60

-//-,0,4 м lб 21,5 21-2з 40,I 40-60
l/-, 1,7 м lб 21,6 21-2з 40,2 40-60

6 Ясельная группа Nч 4,
игровая,

выс.изм. 0, l м

la 22,6 22-24 40,5 40-60

-l/-,0,4 м la )),| 22-24 40,6 40-60
-//-, |,7 м la 22,8 22-24 40,7 40-60

7 Старшая группа Nя 5,
игровtш,

выс,изм. 0,,lM

lб 2l ,] 21-2з 4з,2 40-60

Протокол М 41.55/5 стр.2 из З

Щиапазон:



-/l-,0,4 м lб 2|,8 21-2з 4з,з 40-60

-ll-, 1,7 м lб 21,9 2|-2з 4з,4 40-60

8 Подготовительная группа
Nч 6, игровая,

выс.изм.0,1 м

lб 2|,4 21-2з 41,6 40_60

-ll-,0,4M 1б 21,5 2|-2з 41,7 40-60

-//-, 1,7 м lб 21,6 21-2з 41,8 40-60

9 Младшая группа Nч 7,

игроваrI,

выс. изм.0,1 м

lб )"| ) 21-2з 4з,2 40-60

-/l-,0,4 м lб 2з,з 21-2з 4з,з 40-60

-l/-,\,7 м lб 2з,4 21-2з 4з,4 40-60

l0 Срелняя группа Nч 8,

игровaUI,

выс. изм.0,1 м

lб 2l,,7 21-2з 4|,з 40-60

-ll-,0,4 м lб 21,8 21-2з 41,4 40-60

-ll-, 1,1 м lб 21,9 21-2з 41,5 40-60

1l подготовительная
группа ЛЬ 9, игровая

lб ))7 21-2з 42,5 40-60

-/l-,0,4 м 1б 22,4 2|-2з 42,6 40-60

-ll-,1,7 м lб ))5 21-2з 42,7 40-60

l2 Подготовительная
группа Nч l0 игровая

lб 21,з 21-2з 40,4 40-60

-l/-,0,4 м lб 21,4 21-2з 40,5 40-60

-ll-, \,] м lб 21,5 2|-2з 40,б 40-60

Примечание: расчет расширенной неопределенности дан для максимальных измеренных
величин. Расширенная неопределенность для измерений составляет: для температуры *0,6ОС,

относительной влажности- +I,5 уо.

рабочих мест
обследовано

Из них не

соответствует Н,Щ

помещений
обследовано

Из них не
соответствует Н,Щ

Точек
обследовано

Из них не

соответствует
нд

12 l2 ,72

Ответственный за проведение
исследований и оформление протокола:

Заведующий отделением
гигtlены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене дgгей и подростков

(лолжность)

Галкина Н.В.
(Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио)

Распечатан 02.02.202 l г.

Результаты испытаний распрострtlняются на представленные образцы (пробы).

настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного

разрешения органа инспекции.

(подпись)
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ФЕдЕрАльНля служБА по нАдзору
в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитвлпй и БлАгополучия чЕловЕкА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

Филиал в Северо-Западном административном округе города Москвы
l23l82, г. Москва, ул. Ак. Курчатова, д. 17, тел: (499) 190-3333, E-mail:fguzszao@bkru,

http:www.szao.mossanexpert.ru
окпо 29 1 90045, огрн l 0577 1 70 l 5400, иннкпп 7 7 l7 l 49663 11 7 3 40200l

ОРГАН ИНСПЕКIЛ,fuI

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

i,]

Аттестат аккредитации
J\ъ RA.RU.710045

1. Щель измерений
26.01.202lг.

кЩентр гигиены и
Москве> по филиа.пу в

Москвы
- И.Н. Иванова,d_--<-

IIРОТОКОЛ ЛИНЕfuIО-}ТЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ

J,,lb 41.82/5 от 02.02.202lr

производственный контроль, зЕuIвление JЮ 21120.05.001820-6 от

2. Заявитель: ГБоУ Школа Jф 1571

3. Юридический адрес: 12548I, г. Москвц ул. Фомичевой, д. 1, корп. 1.

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа Jф 1571 (дошкольное отделение), г
Москва, ул. Планернш, д. 12, корп. 7, группа JtlЪ 7.

5. Щата проведения замеровз 02.02.202|r

6. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), гост 22046-20lб
кмежгосударственный стандарт. Мебель для уrебньтх заведений. Общие технические

условия).

7. Измерения проведены в прпсутствии (должность, ФИО): старшего воспитатеJUI

Шикуlrовой Ю.Н.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнаrI металлическzш ЕХ-10/5 10m.

Проmкол Ns 41.82./5 Распечатан о2.02.2о2| сrр, 1 из 2

Результаты испытаний распространяются на представленные образцы (пробы).

Настоящий протокол но может быть частично воспроизведен без письменного

рzlзрешения органа инспекции.



Заводской номер: 211.
Свидетельство о государственной поверке: Nр2977"7З4 от 05.06.2020г. до О4.06,202| r

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

10. Нормативные документы: ТР ТС 02512012 кО безопасности мебельной продукции)),
ГОСТ 19З01 .|-20|6 кМебель детская дошкольная. ФункционаJIьные рЕulмеры столов)),
ГоСТ 1930l .2-20lб <Мебель детскtш дошкольная. Функциональные размеры стульев)).

11. оСноВныЕ РАЗМЕРы ДЕТСких ДоШкоЛЬНых сТоЛоВ, СТУЛЬЕВ:

высота рабочей плоскости/высота сиденья рост детей (мм)

l стол /сryл 400+0,4/220+0,4 980
2 стол/студ 460+0,41260+0,4 l 000
3 стол /сryл 460+Q,4126g+g,4 10з0
4 стол/сryл 460+0,41260+0,4 l 050
5 стол /стул 460+0,41260+0,4 |120

Номера мебели
по ГоСТ
19з01.1-20lб
1930l .2-20|6

Группа роста Высота рабочей
плоскости по
гост
19301.1-2016
(мм)

Высота сиденья
по ГоСТ
l9301 .2-20lб
(мм)

Щвет маркировки

00 до 850 340 180 Черный
0 свыше 850 до 1000 400 220 Белый
i свыше l000 до 1150 460 260 Оранжевый
2 свыше 1l50до 1300 520 з00 Фиолетовый
J свыше 1300 580 340 Желтый

Ответственный за проведения
измерений/ за оформление протокола:

заведующий отделением Гfl ип :

помощник врача по
гигиене детей и подростков Галкина Н.В /"_;-

(лолжносгь) (Фио)

гламаздина о,
(Фио)

Распечатан 02,02.202l
РезультатЫ испытаниЙ распрострашIются на представленные образцы (пробы).
настоящий протокол не может бьlть частично воспроизведен без письменного
разрешения органа инспекции.

(подпись)

Рабочих мест обследовано
Помещений
обследовано

Из них не
cooTBeTcTBysT НД

Мебель
Всего Всего не соответствует

10 1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ MOCKBED

Филиал в Северо-Западном административном округе города Москвы
l23l8Z, г. Москва, ул. Ак. Курчатова, д. 17, тел: (499) 190-3333о E-mail:fguzszao@bkru,

http: www.szao.mossanexpert.ru
окпо 29 l 90045, огрн 1 0577 1 701 5400, инн/кпп 7 7 l7 l 49663 /7 7 340200l

ОРГАНИНСШКЩМ

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

-4:,

Аттестат аккредитации
J\ъ RA.RU.710045

1. Щель измерений
26.01.202lг.

гигиены и
по филиалу в

И.Н. Иванова

IIРОТОКОЛ ЛИНЕЙНО-УТЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ

Jф 41.83/5 от 02.02.202lr.

производственныЙ контроль, збIвпение Ns 21120.05.001820-6 от

2. Заявитель: ГБоУ Школа Jft 157l

3. Юридический адрес: 12548t, г. Москва, ул. Фомичевой, д. 1, корп. 1.

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа J\Ъ 1571 (дошкольное отделение), г
Москва, ул. Планернш, д. 12, корп. 7, группа J\Ъ 6.

5. Щата проведения замеровz 02.02.2021'г

б. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), ГОСТ 22046-20Iб
кМежгосударственный стандарт. Мебель дJuI rIебных заведений. Общие технические

условия>.

7. Измерения проведены в присутствип (должность, ФИО): старшего воспитатеjIя
Шикуrrовой Ю.Н.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнtul металлическчш EX-l0/5 10m.

Проmкол Ns 41.83./5 Распечатан 02.02.202| стр. l из 2

Результаты испьlтаний распространяются на представленные образцы (пробы).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизводен без письменного

разрешения органа инспекции.



Заводской номер: 211.
Свидетельство о государственной поверке: Nр29777З4 от 05.06.2020г. до 04.О6.2О2| г

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

10. Нормативные докуменТы: ТР тс 02512012 кО безопаснОсти мебельной продукции)),
госТ l9301 .1-20|6 кМебелЬ детскаЯ дошкольная. Функцион€tльные рч}змеры столов),
госТ 1930l .2-20|6 кМебелЬ детскiU{ дошкольНая. Функциональные размеры стульев).

11. оСноВныЕ РАЗМЕРы ДЕТСкИх ДоШкоЛъных сТоЛоВ, СТУЛъЕВ:

высота рабочей плоскости/высота сидеЕья рост детей (мм)

1l10
2 00+0 ,4 1 l90
3 стол л52 1240
4 л 580+0 1з20
5 стол 5 4 1з70

Номера мебели
по ГоСТ
19з01.1-2016
19301 .2-20lб

Группа роста Высота рабочей
плоскости по
гост
l9з01.1-20l б
(мм)

Высота сиденья
по ГоСТ
l9301 .2-20lб
(мм)

Щвет маркировки

00 до 850 340 180 Черный
0 свыше 850 до l000 400 220 Белый
l свыше l000 до 1150 460 260 Оранжевый
2 свыше ll50до 1300 520 300 Фиолетовый
1J свыше 1300 580 з40 Желтый

Ответственный за проведения
измерений/ за оформление протокола:

заведующий отделением Г!ип:

помощник врача по
гигиене детей и подростков Галкина Н.В. ?-,/-

(лошкность) (Фио) (подпись)

(полпись)(Фио)

Распечатан 02,02.202l
Результаты испьlтаний распространJIются на представленные образцы (пробы).
настоящий протокол не может бьпь частично воспроизведен без письменного
разрешения органа инспекции.

рабочих мест обследовано
Помещений
обследовано

Из них не
соответствует НЩ

Мебель
Всего Всего не соответствует

l0 l

Протокол }Ф 41.8З./5
crp.2 из2

l стол /сryл 460+0,41260+0,4

,--
Гламаздина о.А.:



ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

Филиал в Северо-3ападном административном окруtе города Москвы
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ОРГАН ИНСШКIЛ4ЧI

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Аттестат аккредитации
J\b RA.RU.710045

1. Щель измерений
26.01.202lг.

гигиены и
по филиалу в

И.Н. Иванова
.=.=<-

IIРОТОКОЛ JIИНЕfuIО-УТЛОВЫХ ЗЛМВРОВ МЕБЕЛИ

J\b 41.84/5 от 02.02.202|г,

производственныЙ контроль, зtUIвление J\Ъ 2ll20.05.001820-6 от

2. Заявитель: ГБоУ Школа }lb 1571

3. Юридический адрес: |2548|, г. Москва, ул. Фомичевой, д. 1, корп. 1

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа Ns 1571 (дошкольное отделение), г
Москва, ул. Планернш, д. 12, корп. 7, группа Jtlb 8.

5. Щата проведения замеровz 02.02.202lг

1. Измерения проведены в присутствии (долlкность, ФИО): старшего воспитатеJuI

Шикуновой Ю.Н.

8. Сведения о средствах измереЕий:
Прибор: рулетка измерительнtlя металлическая ЕХ-10/5 10m.
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Результаты испытаний распространяются на представлонные образцы (пробы).
Настоящий протокол не может бьrгь частично воспроизведен без письменного

р€ц}решения органа инспекции.

б. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)), ГОСТ 22046-2016
<Межгосударственный стандарт. Мебель для уrебньп< заведений. Общие технические

условия).



Заводской номер: 211.
Свидетельство о государственной поверке: Ns29777З4 от 05.06.2020г. до 04.06.202l Г

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

10. Нормативные документы: ТР ТС 02512012 кО безопасности мебельной продукции)),
ГОСТ 19301 .1-20lб кМебель детскtш дошкольная. Функциональные размеры столов>,

ГОСТ 19301 .2-20lб <Мебель детскtu дошкольная. ФункционztJIьные рЕвмеры стульев).

11. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ:

высота рабочей плоскости/высота сиденья рост детей (мм)

1 стол /сryл 400+0,41220+0,4 990

2 стол/сryл 460+0,41260+0,4 l000
3 стол /стул 469+9,4,1)ý0+0,4 1 050

4 стол/сryл 460+0,41260+0,4 1080

5 стол /стул 460+0,41260+0,4 l lз0

Номера мебели
по ГоСТ
19301.1-2016
19301 .2-2016

Группа роста Высота рабочей
плоскости по
гост
19301 .1-20lб
(мм)

Высота сиденья
по ГоСТ
19з01 .2-20|6
(мм)

I_{BeT маркировки

00 до 850 з40 180 Черный
0 свыше 850 до 1000 400 220 Белый
1 свыше 1000 до 1150 460 260 Оранжевый
2 свыше 1150 до 1300 520 300 Фиолетовый
a
J свыше 1300 580 340 Желтый

Ответственный за проведения
измерений/ за оформление протокола

Заведующий отделением Г{иП:

помощник врача по
гигиене детсй и подростков Галкина Н.В ?.--/*

(Фио)

Распечатан 02.02.202|
Результаты испытаний распространяются на прсдставленные образцы (пробы).
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного
разрешения органа инспекции.

(долlкность) (Фио)

Гламаздина О.А.

(полпись)

Рабочих мест обследовано
Помещений
обследовано

Из них не
соответствует Н,Щ

Мебель
Всего Всего не соответствует
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ MOCKBED

Филиал в Северо-Западном административном округе города Москвы
l23l82, г. Москва, ул. Ак. Курчатова, д. l7, тел: (499) 190-3333, E-mail:fguzszao@bk.ru,

http:www.szao.mossanexpert. ru
окпо 29 l 90045, огрн 1057 7 l7 015400, инн/кпп 7 7 |7 l 49663 /7 7 340200l

ОРГАН ИНСШКIJI,fuТ

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И

Аттестат аккредитации
J\ъ RA.RU.7l0045

органа
по фшtиалу в

И.Н. Иванова

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
ИСКУССТВЕННОЙ ОСВВЩЕННОСТИ

Л} 41.5415 от 02 февраля 202l rcда

1. Щель измерений: производственный контроль, зtulвпение Jrlb 21120.05.001820-6 от
26.01,202|г.
2. Заявитель: ГБоУ Школа NЬ 1571.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ ШколаJ\Ъ 1571 (дошкольное

отделение), г. Москва, ул. Планерная, д. 12, корпус 7.

4. Щата и время измеренийz 02.02.2021г., 10.30.

5. ,Щополнительные сведения: измерения параметров световоЙ среды проводились в

групповых ячейках. Освещение в игровых и рzвдевальных осуществJuIется посредством

люминесцентньIх и светодиодньrх лЕlмп, rrерегоревших ламп нет. В игровьIх ячейках на oкHzlx

жалюзи. На улице низкаlI облачность. Фоновые значения освещеЕности в игровьIх ячейках

составляют менее 10% от результатов измерениЙ уровней искусственной освещеЕности.

отклонение напряжения в сети не превышает 5%. Рабочая поверхность пол. В
обследованных помещениях в одной точке проводились три измерения, в протокол внесены

средние значения.
6. Условия проведения измерений: на момент проведения измерений соблюдены в

соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по

эксплуатации прибора (метеоусловия соблюдены).
7. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
сп 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и

обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи), СанПин 2.2.|12.T.1.1278-03

<гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению

распечатtlн 02.02,202| r.
Результаты испытаний распространяются на представленные образшы (пробьD

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного

разрешения органа инспекции.
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жилых и общественньfх зданий), госТ 24940-20|6 (Здания и сооружения. Методы измерения

освещенности>, Руководства по эксплуатации средств измерений,

8.Измерения проведены в присутствии (должность, ФИО.): старшего воспитателя

Шикуновой Ю.Н.
9. Помещение: групповые ячейки.
10. Источник: состояние осветительной установки: светильники чистые,

11. Сведения о из

12. Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения
светильников, расположеЕие светонесущих конструкций
и нанесением точек измерений: точки указаны в разделе 13

13. Результаты измерений искуссвенной освещенности:

(окон, световых фонарей и пр.)

ПогрешностьЩиапазон:Свид. о поверкезаводской Ль

+6 о/о(1,0. . ...200000 лк)
J\ъ сп2927616
от 07.07.2020г
до 0б.07.2021г

3 1 3486Люксметр - пульсметр
ткА-люкс

TtO,5oC
влажность:
+2,5оh

т (-l0...+60)"C

(0...100)%
влажность

Jt тт 0067451
от 20.08.2020г
до 19.08.2021г.

0246857612lIТермогигрометр
TESTO 625

+(0,01xU+8
е.м.р.)В(20...2000)в

]ф сп2938l65
от 25.05.2020
до 24.05.202|г

|40412951'Мультиметр АММ-
1 008

*0,З мм(0...10) м
N9СП2734605
от 20.04 2020г
до 19.04.2021г

10т-0105

Рулетка
измерительнаJI
метilллическая ЕХ-
10/5
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NIecTo пзмерений

200светодиодные
лампы

383г-0,0 обцееГруппа J\Ъ l,
раздевальная

l

4зl не менее 400общее светодиодные
лампы

г-0,02 ГруппаNо 1,

игровiUI

200з,74
общее светодиодные

лампы
Группа ЛЪ 2,

раздевальн?ul

г-0,0_)

не менее 400светодиодные
лампы

440г-0,0 общееГруппа М 2,

игровtul
4

не менее 400светодиодные
лампы

445г-0,0 общее5 Группа Nч 3,
игров€UI

422 не менее 400люминесцентные
лампы

г-0,0 общее6 Группа Nэ 4,
игровzUI

не менее 400438г-0,0 общее светодиодные
лампы

Группа Nл 5,
игровая

401 не менее 400общее светодиодныеГруппа Nч 6,
игровая

г-0,08

фzё:
=a9а
>. ]Е

распечатан 02.02.202lr.
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лампы
9 Группа JФ 7,

игроваJl
г-0,0 общее люминесцентные

лампы
450 не менее 400

обцее светодиодные
лампы

49з не менее 400l0 Группа JФ 8,
игров€Ul

г-0,0

ll Группа Nч 9,
игровая

г_0,0 общее светодиодЕые
лампы

400 не менее 400

4l2 не менее 400l2 Группа N l0,
игровая

г_0,0 общее люминесцентные
лампы

Примечание: расширенная неопределенность составляет дIя измерения J\Ъ 1*34,47 лк, , для измерения }Ф

2+З8,79 лк, для измерения Ns 3*33,6б лк, для измерения Nэ 4+З9,6 лк, дIя измерения Ns 5+40,05 лк, ,дIя
измерения Nq 6+ 37,98 лк, лпя измерения Jф 7*З9,42 лк, дIя измерения N9 8*36,09 лк, для измерения Nq 9+40,05 лк,

для измерения ]ф l0*44, З'7; мя измерения Jъ l l+з6,0, дJIя измерения N9 l2+з7,08 лк.

помощник врача по
гигиене дgгей и подростков

(должность)

Из них не
соответствует Н,Щ

77r;-
Ответственный за проведение
исследований и оформленlле
протокола:

Завелующий отделением
гигиены детей и подростков:

Галкина Н.В.

--(ФисD
Гламаздина О.А

(Фио)

распечатан 02.02.202l r.

Ё.rупrrur", испытаний распрострitняются на представленные образцы (пробы).
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разрешения органа инспекции.

Точек
обследовано

помещений
обследовано

Из них не
соответствует Н,щ

рабочих мест
обследовано

Из них не
соответствует Н.Щ
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